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Niniejsze sprawozdanie zawicra wyniki badari oznaczone symbolem ,, A", objgte zakresem akredytacji PCA nr AB 552
oraz wyniki badat nieakredytowanych, Wyniki spoza zakresu akredytacji nie posiadajg oznaczenia ,, A",
Nr sprawozdania: LHS.9051.2. /20F 2025 Kielce, dnia: 2025 -07- 18
SPRAWOZDANIE Z BADAN
KOD PROBKI: 1232 /OBS/SP/25

NUMER PROBKI NADANY PRZEZ PROBKOBIORCE: -
NAZWA | ADRES KLIENTA:  Samorzgdowe Centrum Kultury, Sportu i Czytelnictwa w Strawczynie.
Strawczynek, ul. Turystyczna 6, 26-067 Strawczyn.

DOKUMENT: Zlecenie Nr LHS.9052. 641 .2025 z dnia:16.07.2025
RODZAJ PROBKI V: woda
OCENA STANU PROBKI: bez zastrzezen

PUNKT POBORU PROBKI ;.  -woda wprowadzana do niecki basenowej z systemu cyrkulacji;

Centrum Sportowo-Rekreacyjne"Olimpic" w Strawczynku,

ul. Turystyczna 6, 26-067 Strawczyn.

-woda z systemu cyrkulacji niecki rekreacyjnej
PROBKOBIORCA Przedstawiciel Centrum Sportowo -Rekreacyjnego "Olimpic" w Strawczynku

(A. Barwinski zaéwiadczenie nr NHS.9020.2.18.2023 wydane przez PSSE w Kielcach)
POBIERANIE PROBEK wg " PN-ISO 5667-5:2017-10

DATA | GODZINA POBORU PROBKI " 16.07.2025 godz .9.20
DATA | GODZINA PRZYJECIA PROBKI DO BADAN: 16.07.2025 godz.11.00
DATA ROZPOCZECIA BADAN / DATA ZAKONCZENIA BADAN: 16.07.2025/ 17.07.2025

b Informacje dostarczone przez Klienta, mogace mie¢ wplyw na waznosé wynikéw

Wartos¢

Badane parametry Jednostka Kod | Znak Wynik* Niepewno$é* Identyfikacja metody
parametryczna '
. 3 < 0,0010 .
Bromodichlorometan (A) mg/dm 238b 00010 +0.0002* - PN-EN ISO 10301:2002 Rozdziat 2
I 3 < 0,0010 .
Dibromochiorometan (A} mg/dm 255b 0.0010 +0.0002* - PN-EN ISO 10301:2002 Rozdziat 2
3 < 0,0010 -
Bromoform (A) mg/dm 324b 00010 +0.0002* - PN-EN ISO 10301:2002 Rozdziat 2
)
Chloroform (A) mg/dm® 328b = 0,0077 +0,0014* 8‘82(6) PN-EN ISO 10301:2002 Rozdziat 2
¥ THM @ (A) mg/dm’® 332b = 0,0077 x0,0014* 0.1 PN-EN ISO 10301:2002 Rozdziat 2

me najwyzsze dopuszczalne wartosci wg rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiadaé

woda na plywalniach (Dz.U. 2022 poz. 1230, tekst jednolity).
9. najwyzsza dopuszczalna warto$¢ w wodzie wprowadzonej do niecki basenowej z systemu cyrkulacji, w wodzie w niecce basenowej, oraz w wodzie
w nieckach basenowych wyposazonych w urzadzenia wytwarzajgce aerozol wodno-powietrzny
® . najwyzsza dopuszczalna wartoéé w wodzie w nieckach basenowych udostgpnianych do nauki ptywania dla niemowlat i matych dzieci do lat 3
™ .5 THM -warto&¢ oznacza sume stezen zwigzkow: trichlorometan, bromodichlorometan, dibromochlorometan, tribromometan
* -w przypadku ilo§ciowych badar fizykochemicznych po znaku "+” podawana jest niepewno$é rozszerzona wyniku, oszacowana
dla poziomu ufnosci 95% i wspélczynnika rozszerzenia k=2, nie uwzglednia etapu pobrania probki
- w przypadku rezultatéw, podana wartoé¢ niepewnosci dotyczy dolnej/gérnej granicy zakresu pomiarowego metody
** - rezultat badania w przypadku wartoéci <" lub ">"y , gdzie y - wartoé¢ mezurandu odpowiadajgca dolnej / gérne| granicy
zakresu pomiarowego metody. Dolna granica zakresu pomiarowego metody jest jednoczesnie granicg oznaczalnosci tej metody.
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